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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANTA WYKONAWCoW

Dotyczy przetargu pn. ,,Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Magnuszew,,

Zamawiajqcy informuje, 2e w terminie okre6lonym zgodnie z art.284 ust. 2 ustawy z tt wrze5nia
2O!9r. - Prawo zam6wiei publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp, wykonawcy
zwr6cili siq do zamawiajqcego z wnioskiem o wyjaSnienie treSciSWZ.

W zwiqzku z powy2szym, zamawiajqcy udziela nastqpujqcych wyjaSnie6:

Pvtanie 1:

Proszq o udostqpnienie kompletu dokumentacji projektowej dla zadania nr 2 i3, 6,7 -do przetargu
nie udostqpniono czq6ci rysunkowej.
Odpowiedi: Zadania sq w trakcie projektowania. Zamawiajqcy przewiduje zakodczenie czq$ci
projektowej w dniu 30.o9.2022 r. Udostqpniona zostala koncepcja projektowa.

Pvtanie 2:

Proszq o udostqpnienie kompletu dokumentacji bran2y elektrycznej dot. budowy przylqcza
kablowego wrazze zlqczem kablowym do projektowanej przepompowniSciek6w oraz budowq WLZ.
OdpowiedizPrzylqcze zostanie wykonane poprzez zaklad elektryczny wtazzczq5ciq projektowq. WLZ
zamieszczone jest w opisie w projekcie istanowi komplet wtazz przepompowniq.

Pvtanie 3:
Do jakiego systemu monitoringu nale2y wpiqi przepompownie? Jak siq nazywa ten system ijakiej jest
firmy?
odpowiedi: Za mawiajqcy dyspo n uje systemem mon itori ngu Fl RMy M ETALCH EM

Pvtanie 4:
Czy koszty wpiqcia przepompowni do monitoringu ponosi Zamawiajqcy?
odpowiedi: Koszt wpiqcia przepompowni do monitoringu ponosi Zamawiajqcy.

PWanie 5:
Proszq o informacjq czy jest dopuszczalna zamiana zaprojektowanego z polimerobetonu zbiornika
przepompowni na zwykly zbiornik np. betonowy? Je2eli tak, proszq o dokladne wskazanie wytycznych
materialu zamiennego.
odpowiedi: Nie dopuszcza siq zamiany zaprojektowanego zbiornika przepompowni.

Pvtanie 5:

Proszg o wskazanie wytycznych dot. rob6t drogowych odtworzeniowych, m.in. konstrukcji, rodzaju
nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych zar6wno dla warstwy wiq2qcej jak i Scieralnej,
rodzaju tlucznia kamiennego dla nawierzchni, itp.
Odpowiedi: Kosztorys ofertowy nale2y wykonai na podstawie projektu, przedmiaru oraz specyfikacji
technicznej zam6wienia.

Strona I z 2



Pytanie 7:

Proszq o wskazanie w projektach i przedmiarach element6w sieci takich jak: luki PE, plozy Slizgowe
dystansowe, manszety EPDM, kt6re sE elementami koniecznymi do realizacji zadania wg
przedstawionej koncepcji.
Odpowiedi: Kosztorys ofertowy naleiy wykonai na podstawie projektu, przedmiaru oraz specyfikacji
technicznej zam6wienia.

Pvtanie 8:

Proszq o wskazanie w czq5ci rysunkowej projektu zadania nr 1 miejsca zastosowania tr6jnika
kolnierzowego DN100/180/100, o kt6rym mowa na stronie 19, w tabeli poz. 7, czq5ci opisowej
projektu.
Odpowiedi: Tr6jnik jest elementem sieci wodociqgowej na potrzeby hydrantu ppo2.

Pvtanie 9:
Czy Wykonawca bqdzie ponosil koszty zajqcia pasa drogowego na potrzeby realizacji umowy? Je2eli
tak, to prosze o podanie: kwoty (je2elito ryczal) lub sposobu obliczania kwoty lub warto6ci dziennych
stawek w zale2no5ci od% zajqcia pasa?

Odpowiedi: Wykonawca bqdzie ponosil koszty zajqcia pasa drogowego zgodnie z Uchwalq
w sprawie ustalenia wysoko6ci stawek oplat za zajmowanie pasa drogowego dr6g na cele nie
zwiqzane z budowq, przebudowq, remontem, utrzymaniem i ochronq dr6g wlaSciwego zarzqdcy
drogi.

Zamawiajqcy informuje, ie UTEGA zmianie termin skladania ofert.
Termin skladania ofert: 27.09.2O22r. godz. 10.00;
Termin otwarcia ofert: 27.09.2O22r. godz. 12.00.
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